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BEZEICHNUNG Dorfgemeinschaft Baldramsdorf - Fertigstellung

Gebaudeteil gesamtes Gebaude
Nutzungsprofil Veranstaltungsstatte
Stralle Baldramsdorf 53
PLZ/Ort 9805 Baldramsdorf

Grundsticksnr. 723/3

Baujahr 1958

Letzte Veradnderung

Katastralgemeinde Baldramsdorf
KG-Nr. 73402
Seehéhe 588 m

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF, KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND

GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR (STANDORTKLIMA)

L 5

HWB*: Der Heizwdrmebedarf beschreibt jene Warmemenge, welche den Raumen
rechnerisch zur Beherzung zugefiihrt werden muss. Die Anforderung richtet sich an den
wahngebaudedquivalenten Heizwarmebedarf.

KB: DerKilhibedarf beschreibt jene Warmemenge, welche aus den Raumen
rechnerisch abgefiinrt werden muss. Die Anforderung richtet sich an den
auflenluftinduzierten Kuhibedarf.

WWWB: Der Warmwasserwidrmebedarf ist als flachenbezogener Defaultwert
festgelegt. Er entspricht ca. einem Liter Wasser je Quadratmeter Brutto-Grundfldche,
welcher um ca. 30°C (also beispielsweise von 8°C auf 38°C) erwadrmt wird.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Nutzenergiebedarf die Verluste
der Haustechnik im Gebaude berucksichtigt. Dazu zdhlen beispielsweise die Verluste
des Heizkessels. der Energiebedarf von Umwalzpumpen etc.

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als fldchenbezogener Defaultwert festgelegt.
Er entspricht der Halfte der mittleren Inneren Lasten.
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EEB: Beim Endenergiebedarf wird zuséatzlich zum Heizenergiebedarf der
Betriebsstrombedarf berticksichtigt. Der Endenergiebedarf entspricht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss.

PEB: Der Primarenergiebedarf schlielit die gesamte Energie fir den Bedarf im
Gebaude einschlieBlich aller Vorketten mit ein. Dieser weist einen erneuerbaren und
einen nicht erneuerbaren Anteil auf. Der Ermittlungszeitraum flr die Konversionsfaktoren
ist 2004 - 2008.

CO,: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden Kohlendioxidemissionen,

" einschlieRlich jener fur Transport und Erzeugung sowie aller Verluste. Zu deren

Berechnung wurden tbliche Allokationsregein unterstelit.

faeg : Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf
und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfldche an.

Dieser Enargieauswsis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinia 6 "Enargiesinsparung und Wiarmeschutz” des Osterrsichischan Instituts fur Bautschnik in
Umsetzung dar Richtlinie 2010/31/EU Uber die Gesamtenergizeffizienz von Gebduden und des Enargieauswais-Vorlage-Gesetzas (EAVG)
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GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 1.455 m? Klimaregion SB mittlerer U-Wert 0,30 W/m2K
Bezugs-Grundflache 1.164 m? Heiztage 245d Bauweise mittelschwer
Brutto-Volumen 6.423 m® Heizgradtage 3893 Kd  Artder Luftung Fensterluftung
Gebaude-Hullflache 3.403 m? Norm-AuBentemperatur  -13,1 °C Sommertauglichkeit eingehalten
Kompaktheit (A/V) 0,53 1/m Soll-Innentemperatur 20°C LEK;-Wert 23,5
charakteristische Lange 1,89 m

WARME- UND ENERGIEBEDARF

Referenzklima Standortklima Anforderung
spezifisch zonenbezogen  spezifisch GrdRere Renovierung
[kWh/a] [kWhim?a]
HWB* 12,8 kAh/m?a 97.207 15,1 kWhim?a 19,8 kwhim?a erfiillt
HWB 75.539 51,9
VWW/B 18.583 12,8
KB* 0,0 KWhim?a 93 0,0 “Whim®a 2,0 kwh/imPa erfiillt
KB 59.084 40,6
BefEB
HTEBRH Sl3 4,0
HTEBww 7.614 5,2
HTEB 13.787 9.5
KTEB
HEB 107.910 74,2
KEB
BelEB 39.421 2441
BSB 71.678 493
EEB 219.009 150,6 177,0 kwhmea erfiillt 1)
PEB 455.543 8182
PEBn.em. 388.087 266.8
PEBem. 67.456 46,4
CO2 77.781 kgla 53,5 kgina
foee 0,79
1) kein Leitungstausch
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Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschliellich der information. Aufgrund der idealisierten Eingabeparameter kdnnen bei tatsachlicher
Nutzung erhebliche Abweichungen auftraten. Insbesonders Nutzungseinhaiten unterschiadlicher Lags kénnen aus Griinden der Geometrie und Lage
hinsichtlich lhrar Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen
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